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Ярославле осуществляется через центральные тепловые пункты (ЦТП) и индивидуальные тепло-

вые пункты (ИТП). Применение ЦТП обусловлено Генеральным планом города Ярославля, место-

положением источников теплоснабжения и топологией города. Обустройство ИТП у потребителей 

– это необходимость, установленная требованиями законодательства и соответствующих техни-

ческих регламентов, а также строительными нормами и правилами.

По состоянию на 01.01.2017 система теплоснабжения города Ярославля насчитывает 48 ЦТП, 

работающих по схемам непосредственного и независимого присоединения потребителей.

По состоянию на 01.01.2021 в системе теплоснабжения города Ярославля функционирует 49 ЦТП.

Актуализированная схема теплоснабжения городского округа города Ярославля  до 2033 года 

утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 26.10.2017 № 1017.

Институциональная структура.

Теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на территории города Ярославля явля-

ются:

1. ООО «АДС» – котельная ООО «АДС».

2. АО «Старк Ресурс» – котельная АО «Старк-Ресурс».

3. ООО «УПТК ТПС» – котельная ООО «УТПК «ТПС».

4. АО «Норский керамический завод» – котельная АО «Норский керамический завод».

5. ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» – котельные РК-1, РК-2, РК-3, РК-4.

6. АО «Яргортеплоэнерго» – котельные №№ 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 38, 43, 44, 45, 

46, 49, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, ст. Полянки.

7.  Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева - филиал  АО «Желдорреммаш».

8. ООО «Ярославская фабрика валяной обуви» – котельная ООО «ЯФВО».

9. АО «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» – котельная  АО «Ярославский ва-

гоноремонтный завод «Ремпутьмаш».

10. АО «Яркоммунсервис» – котельная № 11.

11. АО «Ярославльводоканал» – котельная АО «Ярославльводоканал».

12. ООО «Спецторг Плюс» – котельная ООО «Спецторг Плюс».

13. ООО «ТехЭкспо» – котельная ООО «ТехЭкспо».

14. ООО «Теплоресурс» – котельная ООО «Теплоресурс».

15. ООО «Теплотехник» – котельная ООО «Теплотехник».

16. ООО «ТЭК-1» – котельная «Сокол» (на Тормозном шоссе, д. 1), котельная «Стройдеталь» 

(на просп. Фрунзе, д. 32 а).

17. ПАО «ТГК-2» – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинская котельная, Тенинская котельная.

18. ФКУ УФСИН СИЗО-1 – котельная СИЗО-1.

19. Ярославские тепловые сети ПАО «ТГК-2» города Ярославля – магистральные тепловые  сети.

20. АО «Ярославские Энергетические Системы» – разводящие тепловые сети.

21. ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

22. ООО «СК Резерв» – Котельная ООО «СК Резерв».

Данные организации обеспечивают обслуживание социального сектора и муниципальных ор-

ганизаций города Ярославля.

Промышленный комплекс города Ярославля представлен крупными, средними и малыми пред-

приятиями различных форм собственности. Большая часть из них имеет собственные источники 

выработки тепловой энергии.

Предприятиями в производственных зонах города Ярославля, подключенными к собственным 

производственным котельным, обеспечивающим отпуск тепловой энергии на производственные 

и хозяйственные нужды производственных предприятий, являются:

1. Котельная ПАО «Ярославский радиозавод».

2. Котельная АО «Ярославль-Резинотехника».

3. Котельная ОАО «Инкомпроект-Инвест».

4. Котельная ООО «Славмебель».

5. Котельная ст. Ярославль-Московский ОАО «РЖД».

6. Котельная ст. Ярославль-Главный ОАО «РЖД».

7. Котельная АО «Опытный завод «Паксистем».

8. Котельная АО «Ярославское топливное предприятие».

9. Котельная АО «Хлебозавод № 1».

10. Утилизационная котельная АО «Ярославский технический углерод  имени В.Ю. Орлова».

11. Котельная АО «Хром».

12. Котельная ООО «Компания Спектр».

13. Котельная АО «Русские краски».

14. Котельная ООО «УПТК «ТПС» (площадка Б, ул. Магистральная).

Теплоснабжение населения, объектов социальной сферы и промышленного комплекса города 

Ярославля на 01.01.2021 осуществляется с помощью 49 источников теплоснабжения: 31 отопи-

тельная котельная, 13 производственно-отопительных котельных, 1 ведомственная котельная и 4 

источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Всего на источниках теплоснабжения, отапливающих объекты жилищного фонда и социаль-

ной сферы, установлено 167 котлов, а также 15 установок комбинированной выработки тепловой 

и электрической энергии.

Основное оборудование источников представлено в таблице:

Тип (полная маркировка) Основное топливо Резервное топливо Установленная электрическая 
мощность, МВт

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч

Год ввода

ТЭЦ-1 (котлы) Е-200-9,8-510ГМВ газ мазут - 122 1951

Е-200-9,8-510ГМВ газ мазут - 122 1952

Е-150-9,8-540ГМВ газ мазут - 94 1959

Е-150-9,8-540ГМВ газ мазут - 94 1963

Е-240-9,8-540ГМВ газ мазут - 150 1972

ТЭЦ-1 (турбины) ПТ-25-90/10М - - 25 73 1951

ПТ-25-90/10М - - 25 73 1951

Р-6-90/31 - - 6 60 1951

ПТ-25/308,8/1,0-1 - - 25 70 1951

ТЭЦ-2 (котлы) ТП-170 газ газ - 102 1955

ТП-170 газ газ - 102 1957

БКЗ-210-140 газ мазут - 126 1964

БКЗ-210-140 газ мазут - 126 1965

БКЗ-210-140 газ мазут - 126 1966

ТП-87-1 газ уголь - 252 1971

ТП-87-1 газ уголь - 252 1972

ПТВМ-100 газ мазут - 100 1968

ТЭЦ-2 (турбины) ПР-20-90/1,2 - - 20 97 1955

Т-50-130 - - 50 92 1955

ПТ-60-130/13 - - 60 139 1955

Тп-115/125-130-1тп - - 115 180 1955

ТЭЦ-3 (котлы) ТГМ-84 газ мазут - 270 1962

ТГМ-84 газ мазут - 270 1963

ТГМ-84 газ мазут - 270 1965

ТГМ-84А газ мазут - 270 1966

ТГМ-84А газ мазут - 270 1967

БКЗ-320-140ГМ-8 газ мазут - 205 2002

ПТВМ-180 газ мазут - 180 1982

ПТВМ-180 газ мазут - 180 1983

ПТВМ-180 газ мазут - 180 1986

ТЭЦ-3 (турбины) ПТ-65/75-130/13 - - 65 147 1963

ПТ-65/75-130/13 - - 65 147 1963

ПТ-65/75-130/13 - - 65 147 1963

ПТ-65/75-130/13 - - 65 147 1963

АО «НКЗ» (котлы) ДКВР 10/13 газ дизельное топливо - 5,6 1974

ДКВР 10/13 газ дизельное топливо - 5,6 1974

ДКВР 10/13 газ дизельное топливо - 5,6 1974

ДКВР 10/13 газ дизельное топливо - 5,6 1984

АО «НКЗ» (КГУ) Petra 1250 IXB газ - 1,003 1,032 2007

Petra 1250 IXB газ - 1,003 1,032 2007

FG Wilson газ - 1,003 1,032 2013

Тенинская водогрейная 
котельная

ГМ-50-14/250 газ мазут - 30 1993

ГМ-50-14/250 газ мазут - 30 1993

КВГМ-180-150-2 газ мазут - 180 1993

КВГМ-180-150-2 газ мазут - 180 1993

Ляпинская котельная Polykraft - VTF-5000-10 газ дизельное топливо - 3 2014

Polykraft - VTF-5000-10 газ дизельное топливо - 3 2014

Evrotherm-58,2 газ дизельное топливо - 50 2014

Evrotherm-58,2 газ дизельное топливо - 50 2014

Evrotherm-11,63 газ дизельное топливо - 10 2014

РК-1 ООО «Газпром 
теплоэнерго Ярославль»

КВГМ-100 газ мазут - 100 1976

КВГМ-50 газ мазут - 50 2003

КВ-12 газ мазут - 10,3 2004

РК-2 ООО «Газпром 
теплоэнерго Ярославль»

КВГМ-20 газ дизельное топливо - 20 1986

КВГМ-30 газ дизельное топливо - 20 1990

ЗИОСАБ-3000 газ дизельное топливо - 2,5 2005

ЗИОСАБ-3000 газ дизельное топливо - 2,5 2005

РК-3 ООО «Газпром 
теплоэнерго Ярославль»

КВГ-1,1 газ - - 0,95 2006

КВГ-1,1 газ - - 0,95 2006

КВГ-1,1 газ - - 0,95 2006

РК-4 ООО «Газпром 
теплоэнерго Ярославль»

Eurotwin-1250 газ - - 1,1 2013

Eurotwin-1250 газ - - 1,1 2013

Котельная № 11 
АО «Яргортеплоэнерго»

Евротерм 11/115 газ мазут - 10 2012

ДКВР 20/13 газ мазут - 10,04 1978

ДКВР 20/13 газ мазут - 10,04 1978

ДКВР 6,5/13 газ мазут - 3,1 1993


